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［摘　要］　以英国卫生部公布的《医疗建筑指南００－０９：建筑环境中的感染控制》为基础，对英国医疗建筑感染控

制原则与过程进行解读，分析中国医疗建筑感染控制现状，为中国以《传染病医院建筑设计规范》《综合医院建筑设

计规范》等为代表的规范或标准未来的修订工作提供参考。为降低医疗建筑中的感染风险，英国将医疗建筑感染

控制过程划分为９个阶段，每个过程阶段所对应的时间段以及需要考虑的问题重点均有所不同。与英国相比较，

中国在医疗建筑感染控制工作方面存在着一定的差距。建议中国可在规范或标准层面提出医疗建筑感染控制的

具体要求并建立完整程序，在实际工作中形成共识并明确医疗建筑感染控制工作的重点，在组织结构上建立医疗

建筑感染预防和控制团队并参与所有阶段的工作。
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　　医疗建筑的设计是一项复杂的挑战
［１］，这种

复杂性主要体现在医疗建筑的特征以及建筑设计

的过程［２］。此外，医疗建筑还面临不同的需求，以

及与其相关庞杂的监管框架体系［３］。英国卫生部

（ＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｏｆＨｅａｌｔｈ，ＤＨ）出台了一系列的医疗

建筑指南（ＨｅａｌｔｈＢｕｉｌｄｉｎｇＮｏｔｅｓ，ＨＢＮｓ）和医疗技

术备忘录（ＨｅａｌｔｈＴｅｃｈｎｉｃａｌＭｅｍｏｒａｎｄａ，ＨＴＭｓ）

用于支持和指导医疗建筑设计。ＨＢＮｓ为英国新医

疗建筑的设计和规划，以及现有设施的改造和扩建

提供支持［４］，如癌症治疗病房、重症监护病房、精神

病院、妇幼保健院、新生儿病房、儿童医院的设计和

规划等。ＨＴＭｓ为英国医疗服务中所使用的专业
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建筑和工程技术的设计、安装、操作提供全面的建议

及指导［５］，如涉及医疗服务的建筑工程、采暖通风、

电气、医疗废物、水、停车场、气体管道、消防安全等。

以ＨＢＮｓ和ＨＴＭｓ为代表的指南、工具驱动和定义

的英国医疗环境质量［６］。尽管 ＨＢＮｓ和 ＨＴＭｓ为

非强制性的“最佳实践”指导，但英国健康与安全执

行局（ＨｅａｌｔｈａｎｄＳａｆｅｔｙＥｘｅｃｕｔｉｖｅ，ＨＳＥ）和护理质

量委员会（ＣａｒｅＱｕａｌｉｔｙＣｏｍｍｉｓｓｉｏｎ，ＣＱＣ）等拥有

一系列执法权力的机构希望看到 ＨＢＮｓ和 ＨＴＭｓ

得到遵守［７］。图１展示了与 ＨＢＮｓ和 ＨＴＭｓ有关

的英国指导文件和立法框架。与医疗感染控制相关

的建筑设计需要更加严格的国家法规［８］。如在医疗

建筑的感染控制方面，英国《卫生与社会保障法案

２００８》要求国家医疗服务体系（ＮａｔｉｏｎａｌＨｅａｌｔｈ

Ｓｅｒｖｉｃｅ，ＮＨＳ）中的相关机构必须建立适当的政策

或程序以控制医疗相关的感染风险［９］。公众期望

ＮＨＳ所提供的公共卫生服务能够保护其免受因医

疗感染所引起的疾病侵袭［１０］。根据图１所示法案或

文件的要求，英国卫生部于２０１３年３月２６日发布了

《医疗建筑指南００－０９：建筑环境中的感染控制》
［１１］。

本文将以此份指南为基础，对英国医疗建筑感染控

制原则与过程进行解读。
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注：该图源自参考文献［２］。

图１　基于《医疗建筑指南００－０１》的英国指导文件和立法

框架

１　英国医疗建筑感染控制原则

英国卫生部制定《医疗建筑指南００－０９：建筑环

境中的感染控制》主要目的为降低住院患者或探视人

的感染风险；为新建或改扩建医疗建筑项目的参与人

提供预防感染的指南；确保预防感染的设计能够合理

地完成，以避免后期进行高昂代价的改造［１１］。

该指南指出清洁、安全的环境对医疗建筑非常

重要。如果该问题处理不当，医疗建筑内部就有可

能成为人与人交叉感染的聚集地。为了减少感染风

险，医疗机构针对环境卫生和医疗实践都应提出严

格要求。医疗建筑的设计、规划、建设、翻新、维护与

感染控制息息相关。该指南描述了医疗建筑项目建

设过程中与感染相关的每一个阶段工作的重点。通

过该指南的发布，希望帮助建筑师设计出易于清洁

和维护的医疗环境，预防和控制感染疾病的传播。

２　英国医疗建筑感染控制过程

该指南将医疗建筑感染控制过程划分为以下九

个阶段：项目准备阶段、项目资金筹集阶段、可行性

研究阶段、设计阶段、合同拟定阶段、项目监控／建设

阶段、移交前检查阶段、设备调试阶段、项目后评估

阶段。每个过程阶段所对应的时间段以及所需要考

虑的问题重点均有所不同。见图２。

　　感染预防和控制（ｉｎｆｅｃｔｉｏｎｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎａｎｄｃｏｎ

ｔｒｏｌ，ＩＰＣ）理念从医疗建筑项目的最初阶段开始介

入，一直贯穿到项目终点；所以需要成立相应的ＩＰＣ

团队指导或辅助项目的实施，此团队通常由项目的

设计者、建筑师、规划师、工程师等组成。

如果在某个阶段未对ＩＰＣ因素加以考虑，则在

遇到特殊疫情的时候，不仅要花费更多的资金用于

医疗建筑的改造，且医务人员也容易被患者感染；因

此，ＩＰＣ团队成员要了解项目的整个过程。医疗建

筑项目的最高层管理者必须与ＩＰＣ团队协同合作。

在医疗建筑感染控制过程中，最高层管理者、ＩＰＣ主

任、房产设备科主任、ＩＰＣ团队经理、设备经理、维修

经理、护理部主任、仓储经理尤为重要。见表１。
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图２　英国医疗建筑感染预防计划过程

表１　英国医疗建筑感染预防控制过程中的重要人员及其

职责

人员 职责

最高层管理者 协调医疗机构内部与ＩＰＣ问题有关各个部门

之间的关系

ＩＰＣ主任 提供专业意见或建议，并向医院管理团队进行

汇报

房产设备科主任 负责为建筑物和相关设备提供设计、运行、维修

服务，并与其他团队合作提供相关的意见或建议

ＩＰＣ团队经理 确保设计能够有效满足ＩＰＣ要求，并提供相关

专业意见

设备经理 确保部分设计细节问题，和维修经理一起解决

相关问题

维修经理 确保部分设计细节问题，和设备经理一起解决

相关问题

护理部主任 确保病房的设施和设计能够满足相关要求

仓储经理 确保仓储设备和空间的设计能够满足相关要求

　　注：根据参考文献［１１］内容整理自制。

２．１　项目准备阶段　该指南指出拟建医疗建设项

目首先应证明其在经济及财务上均可行，且必须以

患者能否获益为考虑的出发点。在此阶段，项目团

队成员应清楚该项目的战略背景，明确目标和收益

标准，了解经济上的成本和效益情况，并评估项目风

险。项目组织架构主要由卫生组织委员会、行政长

官、项目主管、项目经理、承包商等组成，见图３。

　　ＩＰＣ团队在此阶段需要考虑的工作重点为储存

区及设备清洁区、室内地面材料、公用设施、清洁工

房间、洗手间、家具及配件、清洁的方法和设备、隔离

设施的种类和数量，以及其他需要注意的事项，如管

道的类型、军团菌的预防等。

卫生组织委员会

行政长官

项目主管

项目经理

承包商设计师

顾问 用户组

估算师

供应商

项目委员会!含
!"#

"

注：该图源自参考文献［１１］。

图３　项目组织架构

２．２　项目资金筹集阶段　该指南承认医疗建筑项

目供应商合同的重要性，但更强调ＩＰＣ团队在其中

所起的关键作用。ＩＰＣ团队所提出的意见对供应商

商品和服务的选择有重大影响。所以应筹集足够的

资金对ＩＰＣ团队提供支持，ＩＰＣ团队所提出的要求

应被写入合同中，并且有关设计和建造方面的重要

决定必须得到其签字认可方能执行。

２．３　可行性研究阶段　该指南认为识别患者需求

是首要任务，应以此为出发点进行研究。ＩＰＣ团队

在此阶段负责审查所有的业务政策和程序是否符合

相关规定和要求。如床位数目、无菌服务、实验室服

务、净化设施、通风和供排水系统等。此外，由于供

排水系统对污染的产生有较大的影响，医疗单位应

制定水安全计划（ＷａｔｅｒＳａｆｅＰｌａｎ，ＷＳＰ）。

２．４　设计阶段　该指南强调ＩＰＣ团队的重要性，

项目团队和ＩＰＣ团队要密切协作，共同讨论和发布

设计要求。设计和建筑成本息息相关，设计发布后
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的任何改动都应经过双方的同意。建筑师所做出的

方案需满足相关要求，并通过１∶２００的草图设计和

１∶５０的详图设计进行表达。

在１∶２００的草图设计中，应显示各科室房间布

局情况。ＩＰＣ团队要协助建筑师的工作，使相关配

套设施能够满足感染预防与控制要求；如设备需求、

卫生设施和患者隔离房间位置、通风系统过滤等级

要求、供水供暖管道位置、医疗存储空间要求、洗手

间以及清洁间等公用设施要求。

在１∶５０的详图设计中，建筑师需要更多地了解

医疗设备、家具布局等细节信息。ＩＰＣ团队需要与

设计团队讨论洗手池类型或大小、房间内气流情况

等。此外，设备的选择也是ＩＰＣ团队在该阶段的工

作重点之一，如呼吸机、家具、冰箱、手术器具等，这

些设备对详图的具体设计会产生影响。

２．５　合同拟定阶段　该指南指出项目团队在面向

承包商、供应商等发布招标文件时，有关ＩＰＣ的内

容应在招标文件中加以注明，且ＩＰＣ的相关要求也

应在招标文件中进行说明，如对军团菌或其他微生

物的控制要求。

２．６　项目监控／建设阶段　该指南认为ＩＰＣ团队

应进行现场监控，以确保能够发现并纠正设计或施

工方面所存在的问题。如在更改供水系统、通风系

统或者建筑结构的过程中，有可能出现感染风险。

此外，ＩＰＣ团队在施工前必须制定环境污染控制方

案，并在项目施工的早期阶段就应进行监控和评估，

以降低项目施工期间或日后建成使用时的风险水

平。ＩＰＣ团队的参与对污染控制方案实施的效果有

着重要影响；如ＩＰＣ团队可要求施工现场附近病房

的窗户必须封闭或用屏障完全隔离施工现场，以控

制环境污染物的释放等。

２．７　移交前检查阶段　该指南要求ＩＰＣ团队在定

期检查的基础上努力发现新问题，并将所发现的问

题设置优先级别，进而与项目承包商共同探讨和处

理该问题，争取在移交前将问题解决。

２．８　设备调试阶段　该指南指出建筑、设备以及服

务技术测试要满足ＩＰＣ团队所提出的相关标准和

要求。如隔离室、药房的ＩＰＣ标准等。ＩＰＣ团队应

与设备调试团队紧密协调配合，互相尊重彼此的专

业知识。此阶段的许多过程都需要ＩＰＣ团队的参

与，如调试数据分析、设备移动、消毒设备存放或清

洁、员工培训等。

２．９　项目后评估阶段　该指南建议此阶段工作可

从项目交接１２个月后开始，其目的为提高项目的设

计、管理和实施水平。该阶段被分为工程评估、项目

检测与评估、项目运营回顾三个环节，ＩＰＣ团队通常

会参与项目运营回顾环节的工作。项目后的评估要

以项目设立时的初始目标为基础。

３　我国医疗建筑感染控制现状

目前，我国在医疗建筑感染控制方面的工作开

展主要依靠部分法律以及条例、办法等的支持，如

《中华人民共和国传染病防治法》［１２］和《中华人民共

和国职业病防治法》［１３］。其中前者在第五十一条提

出医疗机构的基本标准、建筑设计和服务流程应当

符合预防传染病医院感染的要求。此外，《医疗机构

管理条例》［１４］和《医院感染管理办法》［１５］等在内容中

也提出了类似要求。

相关工作的具体内容存在部分通知、设计规

范及标准中。原卫生部医政司在２００４年发布的

《卫生部关于二级以上综合医院感染性疾病科建

设的通知》［１６］中提出，卫生行政部门和医院要重视

对感染性疾病科建设的投入，按照有关法律、法规和

技术规范的要求，搞好设计和建设这一基本要求。

在医药卫生方面，原卫生部医院感染控制标准专

业委员会在２００９年发布的《医院隔离技术规范》
［１７］

中提出了“建筑布局与隔离要求”，其中包括“建筑分

区与隔离要求”“呼吸道传染病病区的建筑布局与隔

离要求”等几个部分。《医院消毒卫生标准》《病区医

院感染管理规范》《重症监护病房医院感染预防与控

制规范》《经空气传播疾病医院感染预防与控制规

范》等也涉及了医疗建筑感染控制方面的内容［１８２１］。

在工程建设方面，有关感染控制方面的部分原

则性内容在２００８版《综合医院建设标准》
［２２］的“规

划布局与建设用地”和“建筑标准”两个章节中有介

绍。更多的细节性内容可参阅住房和城乡建设部于

２０１４年发布的《传染病医院建筑设计规范》
［２３］和《综

合医院建筑设计规范》［２４］。这两份设计规范中有关

感染控制的具体技术内容散见于选址与总平面、建

筑设计、给水排水、污水处理和消防、采暖通风及空

调系统等章节。其后几年陆续发布的《传染病医院

建设标准》［２５］以及２０２１版《综合医院建设标准》
［２６］

也都在各自的选址与规划布局、建筑与建筑设备章

节中针对感染控制提出了相应的要求。

目前我国医院感染防控标准体系已经基本建立，

框架也已经完成［２７］，但与英国以 ＨＢＮｓ和 ＨＴＭｓ为

代表的医疗建筑指导文件相比较，我国的相关规范或
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标准在细节和范围等方面仍存在较大的差距。

４　英国医疗建筑感染控制原则与过程对我国的启示

４．１　在规范或标准层面应提出医疗建筑感染控制

的具体要求，并建立完整程序　ＩＰＣ是我国医疗管

理的重要内容，通常由各医院感染管理委员会负责。

此委员会应根据预防医院感染和卫生学要求，对各

自医院的建筑设计、重点科室建设的基本标准、基本

设施和工作流程进行审查并提出意见［１５］。

医疗建筑比任何其他建筑更为复杂［２８］。医院

感染的防控不单仅靠感染管理部门［２９］，应鼓励多学

科、多专业的紧密结合［３０］。目前已有多部法律法

规、标准规范的医院建筑设计［３１］。但部分规范或标

准内容中笼统的表述并不能起到明确的引领作用。

针对此情况，建议我国可参考英国的相关经验，在这

一层面提出有关医疗建筑感染控制的具体要求，并

建立完整程序。

４．２　在实际工作中应形成共识，并明确医疗建筑感

染控制工作的重点　建筑设计策略在医疗建筑感染

预防和控制中发挥着重要作用［３２］。然而，良好设计

策略产生的前提在于各方能够切实了解工作重点。

功能与流线（活动的路线）一直以来都是医疗建筑设

计研究的主要议题［３３］。医疗建筑的功能分区及流

线较为繁杂，相比于医学专业人员，设计师对于医院

感染防控的知识相当有限［３４］。国内医院建筑缺乏

科学有效的机制，设计控制不佳，医务人员与设计师

之间存在沟通障碍等问题［３５］。

影响ＩＰＣ工作实施是否成功的原因通常具有

多重性且相互关联性［３６］，其中一个重要的原因是各

方对工作重点缺乏清晰地认知和共识。开展医院感

染防控工作前首先需要明确医院感染的内容［３７］。

在各方形成共识之后，相关工作才能进一步推进。

在规范或标准层面未提出具体要求的情况下，医疗

建筑项目的筹建单位有必要根据实际情况，明确本

项目ＩＰＣ工作的重点，各方应清楚自身所承担的工

作责任，并相互积极配合。

４．３　在组织结构上应建立医疗建筑ＩＰＣ团队，并

参与所有阶段的工作　医院感染管理部门应参与医

院整体规划、重点部门新建或改建［３８］。我国医院在

ＩＰＣ方面主要依靠医院感染管理委员会。该委员会

可对建筑设计等工作进行审查并提出意见［１５］。但医

院感染管理者对于规划设计的理解和指导有限［３９］，

造成这种现象的主要原因在于我国医学学历教育尚

未涉及此方面内容［４０］。

我国医院感染管理委员会由医院感染管理部

门、医务部门、护理部门、临床科室等相关部门的主

要负责人组成，主任委员由医院院长或者主管医疗

工作的副院长担任［１５］。委员会的工作主要集中在

“设计阶段”这一环节，其他阶段参与较少。相比较

而言，英国ＩＰＣ团队在人员组成方面范围较广，包

括医疗专业人士、建筑师、工程师、设备经理等，且该

团队参与了所有阶段的工作。需要特别指出的是，能

够意识到微生物学家、病毒学家和传染病医生之间的

差异是非常重要的［４１］。英国医学总会（ＧｅｎｅｒａｌＭｅｄ

ｉｃａｌＣｏｕｎｃｉｌ，ＧＭＣ）自２０１５年起开展的联合感染培训

（ＣｏｍｂｉｎｅｄＩｎｆｅｃｔｉｏｎＴｒａｉｎｉｎｇ，ＣＩＴ）为复杂的ＩＰＣ工

作提供了积极的支持，该培训要求感染专家之间进行

交叉沟通，进而促进跨专业的知识共享［４２］。

建议我国医疗建筑项目筹建单位可成立专门的

ＩＰＣ团队，在项目的初始阶段就参与到此项工作，并

一直持续到项目结束。ＩＰＣ团队成员应熟悉类似

ＨＢＮｓ重要的相关文件，了解组织中的关键人员，积

极与其他成员联系，分享彼此的经验和专业知识［４３］。

在这一过程中，团队成员应清楚各自在各个阶段中的

角色，发挥自身在ＩＰＣ工作方面的主导作用。

５　结语

为降低医疗建筑中的感染风险，英国《医疗建筑

指南００－０９：建筑环境中的感染控制》将医疗建筑

感染控制过程划分为九个阶段，在此过程中，ＩＰＣ团

队体现出了非常明显的作用。与英国相比较，我国

在医疗建筑感染控制工作上存在着一定的差距。建

议我国可在规范或标准层面提出医疗建筑感染控制

的具体要求并建立完整程序，在实际工作中形成共识

并明确医疗建筑感染控制工作的重点，在组织结构上

建立医疗建筑ＩＰＣ团队并参与所有阶段的工作。

我国目前对医疗建筑感染控制的研究大多从设

计或技术的角度进行探讨，较少涉及过程控制方面

的内容。英国的医疗建筑感染控制部分经验值得重

视和学习。我国以《传染病医院建筑设计规范》《综

合医院建筑设计规范》等为代表的规范或标准在未

来的修订过程中可考虑加以借鉴，并以此为基础展

开更加深入地研究。

利益冲突：所有作者均声明不存在利益冲突。
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